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ELEKTRIZITÄT ODER WÄRME AUS BIOGAS? 
R. Kloss 
Institut für Technologie der Bundesforschungsanstalt für 
Landwirtschaft (FAL) , Braunschweig-Völkenrode 
Zusammenfassung 
Zur Erzeugung von 7 kW elektrischer Leistung mittels einer 
Biogasanlage benötigt man einen Tierbestand VOIT etwa 120 
Großvieheinheiten. Betrachtet man die derzeitige Marktsitua-
tion für Biogasmotore, so zeigt sich, daß in diesem Leistungs-
bereich selbst unter günstigsten Randbedingungen die Elektri-
zitätserzeugung aus Biogas völlig unökonomisch ist. Bei einer 
verwertung des Gases zur ausschließlichen Wärmeerzeugung kann 
jedoch unter bestimmten Vorausse~zungen mit einer Wirtschaft-
lichkeit gerechnet werden. Soll die kombinierte ,Elektrizitäts-
Wärmeerzeugung gegenüber der reinen Wärmeerzeugung konkurrenz-
fähig werden, so bedarf es hierzu einer nicht unerneblichen 
technisch-wirtschaftlichen Verbesserung der Gasmotore sowie 
einer Verschiebung der Preisrelation von Heiz- und Elektro-
energie. 
1. Einleitung 
In einem landwirtschaftlichen Betrieb gibt es nur wenige' Ver-
braucher mit einem über das Jahr gesehen relativ ausgegliche-
nen hohen Energiebedarf. Eine der interessantesten Möglich-
keiten der Gasverwertung ist in der Erzeugung von Wärme zur 
Heizung des Wohnhauses und der Betriebsgebäude zu sehen, da 
der Energiebedarf für diese Zwecke, verglichen mit dem übri-
gen betrieblichen Energiebedarf, recht bedeutend ist. Es sind 
hierdurch nennenswe r te Einsparungen an Energie
r 
zu erwarten. 
W:ohr 'nd j doch eine Biogasanlage eine relativ gleichbleiben-
de Leis tung abgibt, ist der Leistungsbedarf für Hausheizungs-
zwecke starken, jahreszeitlich bedingten Schwankungen unter-
worfen. Dies führt dazu, daß in solchen Fällen die von der 
Anlage bereitgestellte Leistung - selbst bei in technisch-
wirtschaftlicher Hinsicht optimaler Anlagenaus~egung - häu-
fig nur zu 40-60 % genutzt werden kann. [1]. 
Da ein derart schlechter Biogasnutzungsgrad die Wirtschaft-
lichkeit einer Anlage stark vermindert, erscheint es zweck-
mäßig, das auf diese Weise nicht nutzbare Gas einer anders-
weitigen sinnvollen Verwendung zuzuführen, um damit die An-
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lagenwirtschaftlichkeit zu erhöhen. Eine solche günstige Ver-
wertungsmöglichkeit wird häufig in einer Verstromung des Bio-
gases gesehen. Dies scheint besonders dann aussichtsr~~ch zu 
sein, wenn der erzeugte Strom im eigenen Betrieb voll - ~~~wer­
tet werden kann und nicht zu einem relativ niederen Tarif in 
das öffentliche Stromnetz eingespeist wird. Daneben kann die 
bei der Stromerzeugung anfallende Motor- und Gegenstromwärme 
in hohem Maße ebenfalls zu Hausheizungszwecken genutzt wer-
den. 
2. Modellansatz zur Ermittlung der wirtschaftlichsten Form 
der Gasverwertung 
Im praktischen Einsatzfall stellen sich damit dem Landwirt 
und seinen Beratern die Fragen, welcher Form der Gasverwer-
tung der Vorzug zu geben und ob die gefundene Lösung wirt-
schaftlich ist. 
Darüber hinaus ist eine Klärung der Fragestellung von Inter-
esse, inwieweit allgemeingliltige Aussagen über den Einsatz-
bereich der angesprochenen Formen der Gasverwertung getrof-
fen werden können. 
Diese Fragen werden im Rahmen dieses Aufsatzes näher unter-
sucht. Sie lassen sich beantworten, wenn man die Größen, die 
die Wirtschaftlichkeit der Biogaserzeugung und -verwertung 
beeinflussen, kennt, ihre gegenseitigen Auswirkungen auf die 
Anlagenwirtschaftlichkeit in mathematischer Form beschrei-
ben kann und durch Variation der Einflußgrößen innerhalb 
ihres in der Praxis auftretenden Wertebereiches die Wirt-
schaftlichkeit verschiedener Formen der Gasverwertung ver-
gleichend betrachtet. 
In diesem Sinne wurde verfahren. Es konnten mehr als vierzig 
Einflußgrößen ermittelt und in Form eines Modells zusammen-
geführt werden. 
Die Grundlage des Modellansatzes basiert auf der Kapitalwert-
methode. Nach SCHNEIDER [2] ist eine Investition betriebs-
wirtschaftlieh gesehen dann vorteilhaft, wenn der Kapital-
wert dieser Investition größer oder zumindest gleich Null 
ist. Der Kapitalwert setzt sich dabei aus der Summe der wäh-
rend der Lebensdauer einer Anlage anfallenden abgezinsten 
j ährlichen Einnahmen und Ausgaben abzüglich der e r forderli-
chen Erst.investi t ion zusammen . 
Im Falle der reinen Wärmebereitstellung ergeben sich die 
jährlichen Einna~nen aus den durch die Verfeuerung des Bio-
gases entstehenden betrieblichen Energieeinsparungen. Als 
jährliche Ausgaben sind die bei der Bedienung der Anlage ent-
stehenden Lohn- sowie die Reparatur und Betriebsmittelkosten 
zu nennen. Im Falle einer Gasverwertung durch eine kombinier-
te Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung mit Hilfe eines Block-
heizkraftwerkes kommen weitere jährliche Einnahmen durch die 
Versorgung des Betriebes mit elektrischem Strom hinzu. 
Gleichzeitig entstehen aber auch durch den Betrieb des Aggre-
gates zusätzliche jährliche Ausgaben und es erhöht sich die 
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Anfangsinvestition nicht unerheblich. 
Wegen des bei den betrachteten Alternativen der Gasverwer-
. -, 
tung recht unterschiedlichen Investitionsbedarfs st5ßt je-
doch ein Vergleich der verschiedenen Wege der Gasverwertung 
nach der reinen Kapitalwertmethode auf Schwierigkeiten. So 
ist denkbar, daß sich gleich oder ähnlich große Kapitalwerte 
durch den Einsatz verschieden hoher Investitionen erzielen 
lassen, ohne daß man sie wegen des im Vergleich zum Aufwand 
unterschiedlichen Nutzens als gleich vorzüglich einstufen 
kann. 
Deshalb bietet sich als eine Möglichkeit zur Beurteilung der 
relativen Vorzüglichkeit unterschiedlicher Formen der Gas-
verwertung und ein Vergleich des Verhältnisses von Nutzen zu 
Aufwand dieser Alternativen an. Dieses Verhältnis läßt sich 
durch den Quotienten aus dem Kapitalwert des zu untersuchen-
den Falles und dem zugehörigen Investitionsbedarf beschrei-
ben. Unter den verschiedenen Möglichkeiten besitzt diejenige 
die größte relative Vorzüglichkeit, bei der der Quotient den 
größten Wert aufweist. Diese Quotienten sollen im folgenden 
bezogene Kapitalwerte genannt und mit KG2 bezeichnet werden. 
Ausgehend von dem Beispiel eines existierenden Betriebes 
soll nun die Wirtschaftlichkeit verschiedener Möglichkeiten 
der Gasverwertung betrachtet und in einem weiteren Schritt 
die gefundenen Resultate auf ihre allgemeine Aussagefähig-
keit hin untersucht werden. 
Bei dem untersuchten Betrieb handelt es sich um einen Schwei-
nemastbetrieb mit einem Tierbestand von etwa 120 Großviehein-
heiten. Der Energiebedarf besteht zum überwiegenden Teil aus 
Wärme zu Hausheizungszwecken und Elektrizität zur Stallbelüf-
tung. Es werden jährlich 12.000 1 Heizöl und tgl. 14 kW elek-
trischer Strom zur Grundlastabdeckung benötigt. 
3. Erg'ebnisse 
Abb. 1 gibt das Resultat der am vorstehend erläuterten Bei-
spiel durchgeführten Betrachtungen wieder. 
Die Funktion KG1 zeigt die Wirtschaftlichkeit der Biogaser-
zeugung in Abhängigkeit vom Grad der Nutzung der dem Betrieb 
bereitstellbaren Wärme für den Fall auf, daß das Gas aus-
schließlich verfeue r t wird. Der Darstellung k~nn entnommen 
'\tJerde n , daß die Funktion die Abs zisse bei einem Wärmenutzungs-
g r ad von etwa 50 . drehstößt und somit bei nocl höherer Wär-
menutzung eine Anlagenwirtschaftlichkeit sichergestellt ist. 
Der vom Betrieb tatsächlich erreichbare Wärmenutzungsgrad 
beträgt 55 % (vgl. Punkt P1). Die Wirtschaftlichkeit einer 
kombinierten Elektrizitäts-Wärmeerzeugung in Abhängigkeit 
vom Wärmenutzungsgrad wird durch die Geradengleichung KG2 
dargestellt. Dabei wird auf der Seite der Elektrizitätser-
zeugung eine vollständige Nutzung unterstellt. Es ist zu er-
sehen, daß die Funktion KG2 zu keiner Zeit die Abszisse 
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Daraus läßt sich schließen, daß die kombinierte Elektrizi-
täts-Wärmeerzeugung im vorliegenden Fall selbst bei absolu-
ter Verwertung aller durch sie bereitstellbarer Energiefor-
men völlig unwirtschaftlich ist. Der im Beispiel tatsächlich 
erreichbare Wärmenutzungsgrad beträgt 65 % und wird durch 
den Punkt P2 wiedergegeben. 
Im Hinblick auf eine Verallgemeinerbarkeit der gefundenen 
Ergebnisse stellt sich nun die Frage, durch welche Fakto-
ren die Grenzen des wirtschaftlichen Einsatzes der zwei in 
Abb. 1 dargestellten konkurrierenden Gasverwertungsmöglich-
keiten verändert werden können. 
Eine Möglichkeit ist in der Reduktion des Investitionsbe-
darfs der kombinierten Elektrizitäts-Wärmeerzeugung durch 
den Einsatz eines besser ausgelegten Energiespeichers zu 
sehen, da die Energ iespeicher zur Ab s timmung ' von Energie-
bedarf und - ang bot infolge intuitiver Auslegung häufig stark 
überdimensioniert werden . I m vorlie gend e n Fall f ührt eine 
konkrete überprüfung dieses Ansatzes jedoch nur zu einer un-
merklichen Verschiebung von P2 in posi-tiver Ordinatenrich-
tung [3]. Gelingt es jedoch,die Lebenserwartung des oben 
kalkulierten Gasmotors um 50 % zu steigern und seine Be-
triebskosten um die Hälfte zu senken, dann wird hierdurch 
die Funktion KG2 auffallend in den Bereich positiver Kapital-
werte verschoben, was durch die Gerade KG3 dargestellt wird. 
Ähnlich positiv beeinflußt werden die Grenzen des wirtschaft-
lichen Einsatzbereiches der kombinierten Elektrizitäts-Wär-
meerzeugung, unterstellt man zusätzlich, daß die Elektro-
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energie bei der heutigen Marktsituation gegenüber der Ölener-
gie um ca. 15 % unterbewertet wird (KG4). Betrachtet man un-
ter diesem Gesichtspunkt die Bestimmungsgleichungen KG1 und 
KG4, so zeigt sich, daß durch eine Kombination gleichg'€Jrich-
teter technischer, wirtschaftlicher und preispolitischer Ent-
wicklungen durchaus die Grenzen . der kombinierten Elektrizi-
täts-Wärmeerzeugung so sehr verändert werden können, daß die-
se Form der Gasverwertung in ernsthafte Konkurrenz zur rei-
nen Wärmeerzeugung treten kann (vgl. die Punkte P1 und P4 
des Beispiels). Dies ist allerdings nicht der gegenwärtige 
Stand. 
Wenngleich die kombinierte Elektrizitäts-Wärmeerzeugung ge-
genüber der reinen Wärmeerzeugung derzeit in dem betrachte-
ten Einsatzbereich nicht konkurrenzfähig ist, so ist jedoch 
als weitere und letzte Möglichkeit der Gasverwertung denk-
bar, daß eine ausschließliche Verfeuerung des Biogases zu 
Zeiten hohen Wärmebedarfs kombiniert mit einer Nutzung mit-
tels eines Blockheizkraftwerkes zu Zeiten hohen Elektrizi-
täts- und geringen Wärmebedarfs die ideale Lösung darstellt. 
Untersucht man diese dritte Gasnutzungsvariante in Form ei-
ner wechselweisen Wärme- und Elektrizitäts-Wärmeerzeugung 
für das vorliegende Beispiel,dann zeigt sich, daß sie noch 
schlechter abschneidet als die kombinierte Elektrizitäts-
Wärmeerzeugung. Unter anderen betrieblichen Randbedingungen 
besteht jedoch durchaus die Möglichkeit, daß sich diese 
Situation wenn auch nur geringfügig umkehrt. 
4. Konsequenzen 
Aus den vorstehenden Betrachtungen läßt sich zusammenfassen 
und folgern: 
Im Bereich hoher Gasnutzungsgrade stellt die Wärmebereit-
stellung aus Biogas die beste Form der Gasnutzung dar. Im 
Bereich von Tierbeständen mit 100 GV ist sie derzeit selbst 
bei Wärmenutzungsgraden um 50 % der kombinierten Elektrizi-
täts- und Wärmeerzeugung weit überlegen. Der Einsatz einer 
kombinierten Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung oder der 
wechselweisen Wärme- bzw. Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung 
kann in diesem Fall nur dann konkurrenzfähig werden, wenn 
technische Verbesserungen eine erhebliche Verringerung des 
Reparaturaufwandes und eine Erhöhung der Lebensdauer bei un-
wesentlicher Ste i gerung des Investitionsbedarfs bewirken. 
DarUber hinaus rn8ß die erzeugte e l ektrische Energie vollstän-
dig von dem Betrie b verwertet werden können. Die Einspeisung 
der elektrischen Energie in das öffentliche Netz ist eine 
wesentlich ungünstigere Variante. 
Bezieht man in die vorstehenden Uberlegungen die spezifischen 
Gegebenheiten landwirtschaftlicher Betriebe [4] mit ein und 
betrachtet man gleichzeitig die derzeitige Marktsituation 
für Gasmotoren, so kann man sagen, daß eine Erzeugung elek-
trischer Energie im Vergleich zur reinen Wärmebereitstellung 
bei Betrieben, deren elektrischer Leistungsbedarf bei 7 kW 
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liegt, nicht interessant ist. Um diese Leistung erzeugen zu 
können, muß der Betrieb zudem über einen Tierbestand von et-
wa 120 GV verfügen. 
Diese Aussagen treffen nicht nur auf Schweinemastbetriebe zu, 
sondern gelten auch für Milchvieh, Bullen und Rinder haltende 
Betriebe, da sich die Leistung von mit den Exkrementen aus 
diesen Tierhaltungen beaufschlagten Reaktoren durchaus mit 
denen Schweineflüssigmist verarbeitender Anlagen messen kann 
[5-10] . 
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